
 Приложение 1

город Нижний 

Новгород

ООО "Генерация 

тепла"
кг.у.т/Гкал

тыс.куб.м (тонн, 

куб.м)
Гкал Гкал Гкал/м2 м2 шт./км шт. км шт./Гкал/час шт. Гкал/час

1.
город Нижний 

Новгород

Котельная 

ул.Завкомовская, 8
177,65 332,61 1,17 1979,06 212,49 1,77 120,00 0 0 0,60 0 0 1,36

2.
город Нижний 

Новгород

Котельная 

ул.Профинтерна,7б
201,93 182,26 1,17 1014,15 42,04 1,75 23,96 0 0 0,11 0 0 1,32

3.
город Нижний 

Новгород

Котельная пос. 

Мостоотряд, 32а
156,32 2027,58 1,17 13429,14 1729,54 1,63 1060,23 0 0 3,78 0 0 7,5

4.
город Нижний 

Новгород

Котельная ул. 

Мончегорская,11г
167,92 2600,54 1,17 16105,81 1942,43 1,74 1114,56 0 0 3,66 0 0 10,36

5.
город Нижний 

Новгород

Котельная Школа 

№ 114 Стригино, 

ул. Земляничная, 

1б

309,62 117,25 1,17 420,58 23,14 2,18 10,59 0 0 0,06 0 0 0,48

6.
город Нижний 

Новгород

Котельная Школа 

№ 145                  

Новое Доскино лит. 

В, лит. Д,                          

п. Н.Доскино, 19 

линия,д. 25а

260,05 68,24 1,17 284,54 22,97 2,48 9,25 0 0 0,07 0 0 0,32

7.
город Нижний 

Новгород

Котельная  Школа 

№16 Гнилицы, лит. 

Б, Ляхова, 90,                                 

лит. В, Ляхова, 92а

213,38 43,07 1,17 232,81 3,69 1,30 2,85 0 0 0,02 0 0 0,32

8.
город Нижний 

Новгород

Котельная  

ул.Героя Бахтина, 

10б

130,57 1343,85 1,17 10421,63 1633,41 2,08 784,77 0 0 3,60 0 0 4,77

9.
город Нижний 

Новгород

Котельная  

"Северная" 

ул.Новикова-

Прибоя, 18

139,05 30080,69 1,18 254647,12 0,00 - 0,00 0 0 0 0 0 239,90

Величина 

фактических 

технологических 

потерь при 

передаче тепловой 

энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям

 Материальная 

характеристика 

тепловой сети, 

(сумма 

произведений 

наружных 

диаметров 

трубопроводов 

участков тепловой 

сети на их длину) 

* количество прекращений подачи тепловой энергии необходимо указать согласно записям в журналах учета нарушений подачи тепловой энергии

Количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей

Величина 

установленной 

мощности источника 

тепловой энергии

Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2024 год

Показатели надежности теплоснабжения
Показатели  энергетической эффективности объектов теплоснабжения

Наименование 

теплоснабжающей 

организации

№ п/п

Наименование 

муниципального 

образования

Объем натурального 

топлива фактически 

использованный для 

выработки тепловой 

энергии

Величина 

фактического 

полезного отпуска 

тепловой энергии 

потребителям с 

учетом собственного 

потребления

Количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности

Количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии *

Количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях *

Протяженность 

тепловых сетей

 Отношение 

величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Переводной 

кофициент 

нарурального 

топлива в условное

Фактический 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

коллекторов 

источников тепловой 

энергии


